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1 TJ = 1 Tera Joule = 1*1012  Joule 
1 GWh = 1 gigawatttime = 1*109 Wh 
1 GWh = 3,6 TJ 
1 TWh = 1 Terawatttime = 1012 Wh 
1 TWh = 3600 TJ 
     Indhold 
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De globale klimaudfordringer kræver, at vi alle tager et 
fælles ansvar, og at kommuner, uddannelsesinstitutio-
ner, erhverv og borgere arbejder sammen på tværs for 
at opfylde de ambitiøse klimamål. 
I de kommende år vil der være fokus på en grøn omstil-
ling af vores samfund, og her spiller især kommunerne 
og energi- og forsyningssektoren en afgørende rolle. 
I Aalborg Kommune har vi siden begyndelsen af 1990’-
erne arbejdet med at nedbringe udledningen af driv-
husgasser fra energiforsyningen og transport. Vi har 
gennem de seneste 10 år arbejdet målrettet med lang-
sigtet og strategisk energi- og varmeplanlægning for at 
opnå Aalborg Kommunes overordnede mål om at være 
fossilfri senest i 2050. 
Vi har løbende arbejdet på at fremme den grønne om-
stilling, hvilket blev understreget af Aalborg Kommunes 
køb af Nordjyllandsværket og deraf følgende fokus på 
at få udfaset brugen af kul. 
De nye politiske målsætninger, den teknologiske udvik-
ling på energiområdet og købet af Nordjyllandsværket 
har medført behov for at opdatere Aalborg Kommunes 
visioner og strategier på energiområdet. 
Formålet er at få et helhedsorienteret grundlag for de 
langsigtede beslutninger, der skal træffes i Aalborg 
Kommune, blandt andet for at opfylde lokale, nationale 
og internationale klima- og energimålsætninger. 
Derfor har Aalborg Kommune nu - sammen med Aal-
borg Universitet – udarbejdet Energivision for Aalborg 
Kommune 2050 - Smart Energy Aalborg. Energivisionen 
omfatter det samlede energiforbrug og tager udgangs-
punkt i, at vi vil være uafhængige af fossile brændsler 
og basere os på lokale vedvarende energikilder. 
Energivision 2050 viser, at et samlet energisystem med 
100 pct. vedvarende energi senest i 2050 er muligt. Det 
kræver dog, at vi får skabt et sammenhængende inte-
greret energisystem, hvor de forskellige teknologier 
arbejder sammen på tværs af forsyningsarter. 
     Forord 
Aalborg Kommune 
 
 
Lasse P.N. Olsen 
Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen  
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Denne energivision er udarbejdet for Aalborg Kommu-
ne af en række energiforskere ved Inst. for Planlægning 
med bidrag fra Inst. for Energiteknik, begge Aalborg 
Universitet. Arbejdet har løbende været drøftet med 
repræsentanter for Aalborg Kommune, Miljø– og Ener-
giforvaltningen, By– og Landskabsforvaltningen samt 
Aalborg Forsyning. Desuden har der været en dialog 
med lokale industri- og erhvervsinteresser. Arbejdet er 
uddybet i baggrundsrapporten ”Documentation for 
Scenarios in the 2050 Aalborg Energy Vision”, som fin-
des på vbn.aau.dk. 
Visionen er en opdatering af en tilsvarende vision fra 
2010 med fokus på betydningen af Aalborg Kommunes 
køb af Nordjyllandsværket, kommunens arbejde med 
en strategi for fossilfri varmeproduktion, den teknolo-
giske udvikling samt ændringer i de politiske målsæt-
ninger. Formålet med visionen er at få et opdateret 
helhedsorienteret grundlag for de langsigtede beslut-
ninger, der skal træffes i Aalborg Kommune, bl.a. med 
henblik på at opfylde lokale, nationale og internationa-
le klima- og energimålsætninger. 
Energivisionen rækker således ud over kommunens 
aktiviteter som virksomhed og ser på kommunen som 
en geografisk og befolkningsmæssig enhed. Energivisi-
onen afdækker mulighederne for at basere hele kom-
munens energiforsyning på vedvarende energikilder 
kombineret med markante energibesparelser, og altså 
ikke kun energibesparelser i kommunalt regi.  
Energivisionen er resultatet af et forskningssamarbej-
de, hvor Aalborg Universitet har trukket på en række 
gennemførte og igangværende forskningsprojekter. 
Tilsvarende anvendes resultaterne af denne energivisi-
on som case i igangværende forskning og undervisning 
på universitetet. Fjerdegenerationsfjernvarme – 4DH 
4DH var et forskningscenter, som gennem 
syv år (2012-2018) udviklede og udbredte 
kendskabet til fremtidens fjernvarme – 
også kendt som 4. generationsfjernvarme. Projektet 
var ledet af Aalborg Universitet, og Aalborg Forsy-
ning deltog i projektet. Fremtidens bæredygtige 
energiforsyning baseret på vedvarende energi har 
brug for fjernvarmen for at undgå spild og genbruge 
overskudsvarme. De mange data og analyser er her 
brugt som grundlag for at vurdere fjernvarmens rolle 
i Aalborg Kommune. 
IDAs Energivision 2050 
IDA’s Energivision 2050 er en 
energiplan udarbejdet af Ingeni-
ørforeningen i Danmark (IDA) i 
et samarbejde med Aalborg 
Universitet. Den viser, hvordan 
Danmark kan nå målet om 
100% vedvarende energi i 2050. 
Planen har hele transportsekto-
ren med og baserer sig på Dan-
marks andel af verdens potentiale for bæredygtig 
biomasse. Planen tager udgangspunkt i en holistisk 
forståelse af det smarte energisystem og tager sin 
andel af indregulering af en elforsyning baseret på 
vind-, sol- og bølgekraft. 
    Forskningssamarbejde 
med Aalborg Universitet 
CEESA 
CEESA var et forskningsprojekt 
koordineret af Aalborg Univer-
sitet og med deltagelse af en 
række andre danske universi-
teter og forskningsinstitutio-
ner. Projektet udviklede teori-
er, metoder og værktøjer 
blandt andet ved at kombinere 
energisystemanalyser med livscyklusvurdering til 
analyse af den fremtidige energiforsyning. Forsk-
ningsprojektet er her og i IDA’s Energivision brugt 
som inspiration til blandt andet afgrænsningen af 
biomasseressourcerne og transportsektoren. 
Smart Energy Europe 
Smart Energy Europe 
er en vision for, hvor-
dan Europa kan gå 
over til 100% vedva-
rende energi i 2050. 
Visionen er baseret på de samme principper som 
IDAs energivision for Danmark. Her er visionen brugt 
som pejlemærke for, hvordan Aalborg kan være en 
del af en strategi for hele Europa, herunder hvor 
meget biomasse, vi kan tillade os at bruge i Aalborg. 
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Det primære formål med en langsigtet energivision for 
Aalborg Kommune er at skabe grundlag for, at Aalborg 
Kommune kan bidrage til realiseringen af den langsig-
tede vision om, at Danmark bliver 100 pct. uafhængig 
af fossile brændsler i år 2050. Den danske regering har 
fremhævet mindst tre gode grunde til at frigøre os fra 
fossile brændsler: 1) At fastholde forsyningssikkerhe-
den; 2) at modvirke klimaforandringerne, og 3) at øge 
beskæftigelsen og fremme eksporten af grønne danske 
klimaløsninger. Det er intentionen ”at slå tre fluer med 
et smæk” og løse tre store udfordringer samtidigt ved 
at kombinere massive energioptimeringer med vedva-
rende energikilder.  
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)’s Energivision for 
2050 er anvendt som udgangspunkt for, hvordan rege-
ringens vision om et Danmark baseret på 100% vedva-
rende energi kan realiseres i 2050. Helt centralt i IDAs 
Energivision står det smarte energisystem, dvs. en for-
ståelse af, at det er når alle dele af energisystemet 
samarbejder og hjælper hinanden, at man kan finde de 
bedste og de billigste løsninger på lang sigt. Omdrej-
ningspunktet er besparelser og effektiviseringer i kom-
bination med vedvarende energi i form af indenland-
ske biomasseressourcer samt vind, sol og evt. bølge-
kraft. For at kunne opnå en dækning af hele transport-
behovet foreslår IDAs Energivision en produktion af 
grøn gas og grønt flydende brændstof baseret på bio-
masse og vindstrøm via brint, hvilket i sidste ende sup-
pleres med fangst af CO2. Derfor skal der ligge et an-
læg, der kan dette, også i Aalborg. Denne del af IDAs 
vision bakkes op af Energinet, der forestiller sig noget 
tilsvarende, samt senest også af EUs vision A Clean 
Planet for All. 
Med udgangspunkt i det nationale scenarie fremlæg-
ger vi et forslag til, hvordan energiforsyningen kan ud-
formes i Aalborg Kommune. Tidshorisonten er bevidst 
sat langt frem i tiden, nemlig 2050, når de nuværende 
anlæg baseret på fossile brændsler er blevet udfaset. 
Til den tid er levetiden for nuværende tekniske anlæg, 
f.eks. Nordjyllandsværket og Reno Nord, ophørt. 
Det Smarte Energisystem 
Det smarte energisystem fokuserer 
på, hvordan de enkelte dele af 
energisektoren (el, varme, boliger, 
industri, transport, forbrug og for-
syning) kan samarbejde, så målet 
om 100% vedvarende energi kan 
nås på en realistisk og hensigts-
mæssig måde. Når sektorerne ko-
ordineres og samarbejder, kan vi 
fordele og lagre energien på den 
billigste måde. 
EU – A Clean Planet for All 
EU-Kommissionen har fremlagt en 
langsigtet strategi for, hvordan EU 
kan nedbringe sin CO2-udledning. 
På linje med IDA og Energinets 
energivisioner er grønne brænds-
ler baseret på brint fra vindkraft og 
solceller et vigtigt element. 
     Formål og metode 
Different zero GHG pathways lead to 
different levels of remaining emissions 
and absorption of GHG emissions 
Non-CO2 other 
Non-CO2 Agriculture 
Residential 
Tertiary 
Transport 
Industry 
Power 
Carbon Removal Technologies 
LULUCF 
Net emissions 
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Aalborg Kommune er en storbykommune med færre 
biomasseressourcer og mere industri pr. indbygger end 
landet som helhed, specielt når Aalborg Portland med-
regnes. Det rejser spørgsmålet om, i hvilken grad Aal-
borg Kommune selv skal dække energiforbruget i hele 
industrien med lokal vedvarende energi, samt i hvilket 
omfang, Aalborg Kommune kan medregne biomasse fra 
omkringliggende landområder. I denne energivision er 
der valgt det overordnede princip, at Aalborg Kommune 
skal kunne dække, hvad der svarer til Aalborg Kommu-
nes befolkningsmæssige andel af den samlede danske 
industri og udelukkende med brug af Aalborg Kommu-
nes andel af de samlede danske biomasseressourcer.  
Samme befolkningsmæssige princip er anvendt ift. 
transportsektoren: Aalborg Kommune skal kunne dække 
sin andel af biomasse til en samlet dansk transportløs-
ning (inkl. biler, tog, skib og fly) inden for den biomasse-
ressource, der er til rådighed nationalt.  
Konkret er der regnet med en biomasseressource på 
6.200 TJ/år (1.720 GWh) svarende til Aalborg Kommu-
nes befolkningsmæssige andel af den forventede samle-
de danske biomasse i form af halm, træ, biogas og bio-
nedbrydeligt affald. Denne mængde svarer samtidig til 
de ressourcer, der iflg. Energibalance for Aalborg Kom-
mune (2009) kan fremskaffes lokalt, hvis der dyrkes 
energiafgrøder, og hvis den nuværende affaldsafbræn-
ding opretholdes og udbygges.  
I forhold til afgrænsningen af industri bliver der taget 
udgangspunkt i, at Aalborg Kommune med ovennævnte 
ressourcer skal kunne dække et energiforbrug i industri-
en på 984 GWh i år 2018, svarende til den befolknings-
mæssige andel af den samlede danske industri. Dette 
svarer således til at dække en andel af Aalborg Portlands 
forbrug plus det samlede forbrug i den øvrige del af in-
dustrien i Aalborg Kommune.  
Den altdominerende industri i Aalborg Kommune 
er Aalborg Portland med et brændselsforbrug på 
11.519 TJ (3.200 GWh) primært kul og petcoke. 
Inkl. Aalborg Portland er det totale brændselsfor-
brug til industri i Aalborg Kommune 13.175 TJ 
(3.660 GWh), mens det ekskl. Aalborg Portland 
blot er 1.656 TJ (460 GWh). I Danmark som helhed 
var det direkte forbrug i industrien af kul, olie og 
gas 96.012 TJ (26,7 TWh) i 2015 (baseret på IDA 
Energivision). I forhold til befolkning (3,7%) udgør 
Aalborg Kommunes andel altså ca. 3.542 TJ (984 
GWh). 
Tabel 1: De anvendte biomasseressourcer svarer til Aal-
borg Kommunes andel af de forventede danske ressour-
cer som vist i venstre søjle, men kan også findes inden for 
kommunen som vist i højre søjle. 
[TJ/år] Andel af DKs for-
ventede ressourcer 
efter befolkning 
Biomasseressourcer i 
Aalborg Kommune  
Halm 1.800 980 
Træ 1.600 670 
Biogas 1.400 520 
Fiberfraktion - 60 
Bioafgrøder 
- heraf græs 
- 
- 
1.360 
200 
Affald 1.400 2.300 
I alt 6.200 6.090 
    Afgrænsning af         
energisystemet 
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Siden 1992 har Aalborg Kommune, Forsyningsvirksom-
hederne og senere Miljø– og Energiforvaltningen og 
Aalborg Forsyning arbejdet målrettet for at reducere 
udledningen af CO2 fra energiforsyningen, blandt an-
det gennem øget udbygning og tilslutning til fjernvar-
me, øget udnyttelse af overskudsvarme, øget anven-
delse af vedvarende energi, effektivisering af energian-
læg og en øget energispareindsats hos kunderne via 
tilbud om helhedsrådgivning.  
I 2004 vedtog Aalborg Byråd et mål for reduktionen af 
CO2-udledning fra energiforsyningen i Aalborg Kommu-
ne, eksklusiv Aalborg Portland, i perioden 1990 til 2012 
på 33%. I 2012 formulerede byrådet et mål om at være 
uafhængig af fossile brændsler i år 2050. 
På baggrund af Energibalance for Aalborg Kommune 
(PlanEnergi 2018) kan det konstateres, at energifor-
bruget i Aalborg Kommune siden 2007 er faldet med 
15% og CO2-emissionen er faldet med 22%. Dog har 
der i perioden 2013-2016 været en stigning i energifor-
bruget på knap 8% og en tilsvarende stigning i CO2-
emissionen på 11%. Grunden til denne udvikling skal til 
dels findes i Finanskrisen. Tallene vidner dog stadig 
om, at Aalborg Kommunes energiforbrug er stigende, 
og at der med fordel kan sættes fokus på besparelser 
og effektiviseringer. 
I arbejdet med IDAs Energivision blev der lavet en 
landsdækkende opgørelse af Danmarks energisystem i 
henholdsvis 2015 og 2050. Disse opgørelser er brugt til 
at beskrive referencer for 2018 og 2050. I reference-
scenariet er der ikke indregnet en ændring i mængden 
af vedvarende energi eller affaldsmængde til forbræn-
ding, men der er foretaget følgende fremskrivninger af 
energibehovet: 
Elforbruget forventes at stige fra 1.150 GWh i 2018 til 
1.450 GWh i 2050, svarende til en stigning på i alt næ-
sten 26%.  
Varmeforbruget i Aalborg Forsynings område (central 
fjernvarme) forventes øget fra 1.915 GWh i 2018 til 
2.280 GWh i 2050, svarende til en stigning på 19%. 
Den forventede stigning i fjernvarmeforbruget skyldes 
dels øget nybyggeri og dels en udvidelse af fjernvarme-
området. 
Olieforbruget til transport forventes at stige fra 2.140 
GWh i 2018 til 2.440 GWh i 2050, svarende til en stig-
ning på i alt knap 14%. Aalborgs andel af Danmarks 
industribehov og brændsel til andet formål forventes 
øget fra 1.030 GWh til 1.220 GWh, svarende til en stig-
ning på 18%. 
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     Status og reference 
for energiforbrug 
Figur 1: Aalborg energiforsyning 2019 
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Aalborg Kommune har en række potentielle vedvaren-
de energikilder i form af vindkraft, solenergi, geotermi, 
biomasse (og affald) samt overskudsvarme. De forskel-
lige energikilder har forskellige karakteristika i energi-
systemet, hvor vind, sol og biomasse  kan anvendes til 
produktion af el; sol, biomasse, geotermi og over-
skudsvarme kan anvendes til produktion af varme, og 
vind, sol og biomasse direkte eller indirekte via pro-
duktion af brændsler kan dække transportbehov og 
industriens højtemperaturvarmebehov. Set på en an-
den måde har nogle en indbygget lagringsmulighed, 
hvorimod primært vindkraft og el fra solceller skal an-
vendes samtidigt med, at de produceres.  
Ved sammensætning af et energisystem, der kun har 
vedvarende energi, er der derfor brug for en bred vifte 
af forskellige ressourcer med forskellige karakteristika. 
Aalborg Kommune er umiddelbart velegnet til vind-
kraft. Ultimo 2018 var der 180 vindmøller på mellem 
10 kW og 3,4 MW og med en samlet installeret effekt 
på 158 MW i kommunen. Dertil kommer en planlagt 
udvidelse af Nørrekær Enge på 60 MW.  
Analyserne i denne energivision har vist, at disse knap 
220 MW ikke er tilstrækkeligt til at opnå et 100% VE 
system for Aalborg Kommune. Der skal således findes 
plads til i størrelsesordenen 600 MW i alt, hvis energi-
visionens andre tiltag gennemføres; enten som off-
shore placeringer eller via ændrede nærhedskrav til 
f.eks. beboelse og veje. 
Solvarme anvendes kun i beskedent omfang i Aalborg 
Kommune; primært på private huse samt tilkoblet 
fjernvarmeværkerne i Ulsted, Mou og Sønderholm. 
Trods den nordlige breddegrad er der gode muligheder 
om end den årlige variation er i modfase med forbru-
get.  
Solceller til elproduktion har undergået en kraftig ud-
vikling de sidste år, hvor produktionen steg med mere 
end en faktor 100 fra  2010 til 2017. I 2017 udgjorde 
solceller 2.4% af elforbruget i Danmark, hvilket i 2018 
steg videre til 2,8%. Med anvendelse af tagflader til 
solceller er potentialet i Aalborg i størrelsesordenen 1 
TWh. 
Aalborg er beliggende oven på en efter danske forhold 
ganske god geotermisk ressource med vand ved en 
temperatur på op til 58°C i en dybde på op mod 2.000 
meter. Selve ressourcen kan dække hele fjernvarmebe-
hovet de næste århundreder, men der fordres enten 
absorptionsvarmepumper drevet med damp eller kom-
pressionsvarmepumper drevet af el for at opnå en til-
strækkelig høj fjernvarmetemperatur samt for at træk-
ke mest muligt varme ud af vandet. Når et geotermisk 
anlæg med varmepumpe er etableret, er det både 
energimæssigt og økonomisk fordelagtigt at anvende 
ressourcen i videst mulig udstrækning.  
Varmepumper kan også trække varme ud af f.eks. Lim-
fjorden, som dermed også bliver en tilgængelig res-
source. 
Biomasse har den fordel, at ressourcen kan lagres og 
anvendes efter behov. Biomasse kan endvidere anven-
des til både el- og varmeproduktion samt til transport 
og industri. Det er både som biomasse, og igennem 
biogas og forgasning. De tilstedeværende biomasseres-
sourcer er beskrevet i afsnittet om afgrænsning s. 6.  
    Vedvarende energi-
kilder i Aalborg 
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Der er store muligheder for at udnytte industriel over-
skudsvarme i fjernvarmeforsyningen i Aalborg. Allere-
de i dag modtager Aalborg Forsyning ca. 300-330 
GWh/år fra Aalborg Portland og en mindre mængde 
fra andre kilder. Det svarer til over 20% af den samlede 
fjernvarme. Men der er mulighed for at udnytte langt 
mere, og det kræver ikke store investeringer. Især Aal-
borg Portland kan levere mere, men også andre kilder 
bør udnyttes.  
Den største barriere i dag er afgifter på overskudsvar-
men. Desuden er temperaturniveauet afgørende. Jo 
lavere temperatur fjernvarmeforsyningen kan klare sig 
med, jo mere overskudsvarme kan man udnytte. Der-
for passer en overgang til lavtemperaturfjernvarme 
fint med en større og mere effektiv udnyttelse af over-
skudsvarmen. Som en del af visionen er der lavet en 
opgørelse over potentialet fra den eksisterende indu-
stri. Potentialet er opgjort hhv. ift. de nuværende tem-
peraturniveauer i fjernvarmenettet (3GDH), samt et 
lavt temperaturniveau på 55-60°C i fremløb og 25-30°C 
returløb (4GDH) og vist i tabel 2. 
Som det ses vil den nuværende udnyttelse på ca. 300-
330 GWh/år kunne øges med op til 500+180 GWh/år 
til i alt over 1.000 GWh/år. I visionen er der regnet 
med en udnyttelse på 850 GWh/år. 
  3GDH 4GDH 
  Varmepumpe Direkte Varmepumpe Direkte 
Aalborg Portland - - 46 GWh/år 344 GWh/år 
Detailhandlen - 8 GWh/år - 12,8 GWh/år 
Andre 113 GWh/år - 134 GWh/år - 
Samlet (nye) 113 GWh/år 8 GWh/år 180 GWh/år 357 GWh/år 
Tabel 2: Identificerede nye overskudsvarmekilder i Aalborg Kommune, som medtages i 
scenarieudviklingen. I visionen er indregnet i alt 850 GWh ud af et potentiale på over 
1.000 GWh om året. 
     Overskudsvarme 
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Hovedidéen i Aalborgs Energivision er, at Aalborg bli-
ver en integreret del af en omstilling af hele det dan-
ske energisystem til 100% vedvarende energi i 2050. 
Hvad angår el, transport og industri er hovedprincip-
pet, at Aalborg Kommune dækker borgernes andel af 
de danske behov som beskrevet i IDAs Energivision for 
Danmark 2050. Det betyder, at disse tre behov alle er 
baseret på Aalborg Kommunes andel af de nationale  
el-, transport- og industribehov baseret på Aalborgs 
befolknings procentandel af hele Danmarks befolk-
ning. 
Aalborg Kommunes elbehov i 2050 
Udviklingen i elbehovet er som allerede beskrevet 
fremskrevet med en forøgelse på 25%. Herefter er det 
reduceret ved hjælp af to tiltag: 1) Gennem besparel-
ser vil der ske en reduktion af det nuværende el-
behov, og 2) gennem en omlægning fra brændsel til el 
vil mere vedvarende elproduktion kunne udnyttes di-
rekte i f.eks. industrisektoren.  
I 2016 var det samlede elbehov på 1.150 GWh til hus-
holdninger og industri. Det svarer til Aalborg Kommu-
nes andel af Danmarks elbehov. Dette elbehov forven-
tes alt andet lige at stige til 1.450 GWh i 2050.  Frem 
mod 2050-visionen vil en kombination af elbesparelser 
i industri og husholdninger medføre et lavere elfor-
brug. Omvendt omlægges mere af industrien til el, 
hvilket øger elbehovet. Samlet set giver det et elfor-
brug i industrien og husholdninger på 1.231 GWh, 
hvortil der kommer ekstra 130 GWh som fleksibelt el-
behov i industri mm., hvor elbehov kan rykkes til timer 
med overproduktion fra vind og sol.  
Aalborg Kommunes transportbehov i 2050 
En særlig stor udfordring er at få transportsektorens 
energiforbrug over på vedvarende energi. I denne 
energivision reduceres det samlede drivmiddelhov til 
transportsektoren fra ca. 2.140 GWh i 2018 (7.704 TJ) 
til ca. 1.397 GWh i 2050 (5.029 TJ). Dette behov er ud-
regnet således, at Aalborg Kommune kan dække dens 
borgeres andel af Danmarks transportbehov, inklusiv 
indenrigs- og udenrigstrafik.  
En stor del af denne effektivisering er baseret på en 
omlægning fra brændselsmotorer til elbiler. I forhold 
til IDAs energivision er det i Aalborg Energivision anta-
get, at 20% mere af transportbehovet kan direkte elek-
trificeres pga. den teknologiske udvikling. Dermed for-
ventes også en vis andel af bus- og lastbiltransporten 
at overgå til el.  
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    El, transport og industri  
i 2050  
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Aalborg Kommunes industribehov i 2050 
Aalborg Kommunes skal som nævnt dække et brænd-
selsforbrug i industrien på 984 GWh i 2016 svarende til 
Aalborg Kommunes andel af den nuværende samlede 
danske industri. Dette stiger til 1.180 GWh i 2050 busi-
ness as usual. Baseret på omlægning til el og besparel-
ser i industrien bliver det samlede brændstofbehov i 
industrien 131 GWh biomasse og 322 GWh gas fra bio-
gas og forgasning. Den resterende mængde industribe-
hov er opnået igennem brændselsbesparelser, energi-
effektiviseringer, varmebesparelser og en omlægning 
til el. Den samlede investering i energibesparelser i 
industrien er ca. 280 mio. kroner årligt. Dette inklude-
rer elektricitetsbesparelser samt besparelser i opvarm-
ning og produktionsteknologi. Hertil kommer omkost-
ninger og fordele ved at udnytte overskudsvarmen til 
fjernvarme.  
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Det centrale fjernvarmenet i Aalborg Kommune er 
kendt for sin forholdsvis billige fjernvarme. Derfor har 
der hidtil ikke været synderlig fokus på varmebesparel-
ser pga. manglende incitament. Men fremtidens for-
brug af ressourcer til opvarmning er stærkt afhængigt 
af bygningsmassens evne til at holde på varmen samt 
dennes beliggenhed i forhold til fjernvarmenettet. Som 
en del af arbejdet med visionen er hele Aalborg Kom-
munes bygningsmasse kortlagt detaljeret med den 
enkelte bygning som mindste enhed, hvor opvarm-
ningsbehovet og potentialet for varmebesparelser 
samt deres omkostninger er blevet vurderet. Potentia-
let for varmebesparelser varierer med bygningsmas-
sens tilstand, alder og anvendelse. Statens Byggeforsk-
ningsinstitut (SBi) har lavet en rapport, hvor omkost-
ningerne for forskellige varmebesparelsestiltag estime-
res ift. forskellige bygningskategorier. Omkostningerne 
er delt ud på følgende 7 scenarier:   
0: Udgangspunkt uden tiltag  
1: Minimum ved basal renovering af bygningsdelene til 
byggeteknisk acceptabel standard  
2: Scenarie 1 + Isolering af tomme hulmure  
3: Scenarie 2 + Vinduer med energimærke A  
4: Scenarie 3 + Nogen isolering på loft og tag  
5: Sædvanlig god praksis for isolering ved renovering 
6: Energifokus ved isolering af renoverede bygningsde-
le  
7: Scenarie 6 + efterisolering af loft og tag, som er iso-
leret svarende til scenarie 6  
Ved at kombinere varmeatlasset med besparelsesom-
kostningerne fra SBi-rapporten kan omkostningerne 
estimeres geografisk og sammenlignes med forsy-
ningsomkostningerne. Hermed kan man finde det opti-
male niveau for besparelser. Herunder ses de samlede 
omkostninger i relation til den marginale varmepris i 
det centrale fjernvarmeområde. Det konkluderes base-
ret på Figur 2, at et besparelsesniveau for det centrale 
fjernvarmenet i Aalborg med fordel vil kunne ligge på 
ca. 30% (520 GWh/år). Dette er lidt højere end pris-
krydset men skyldes en vurdering af at flere boliger vil 
få installeret mekanisk ventilation og A+ vinduer, end 
der er i SBi scenarierne. Dette niveau opnås ved at 
gennemføre besparelser op til scenarie 4.  
Et vigtigt budskab ift. varmebesparelserne er, at disse 
realiseres, når bygningsmassen alligevel skal renove-
res. Generelt er det ikke rentabelt at påbegynde var-
mebesparelsestiltag i bygningerne, før en renovering 
er nødvendig.  
I baggrundsrapporten findes desuden resultaterne for 
andre områder og for individuel varmeforsyning.  
Figur 2: Marginalpriskryds mellem varmeforsyning og varmebesparelser i det centrale forsyningsområde i Aalborg  
Varmebesparelser 
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Figur 3 illustrerer varmeforbruget i Aalborg Kommunes 
kollektive forsyningsområder. Inden for hvert af disse 
områder estimeres varmebehovet i bygningerne med 
baggrund i et varmeatlas udviklet af Aalborg Universi-
tet, der kombinerer BBR-data på bygningsniveau med 
gennemsnitsforbrug for forskellige bygningskategorier 
af type og alder.  
 
Opsummeret giver disse et samlet varmeforbrug i 
kommunen på 2.026 GWh/år i 2018, hvoraf 75% 
(1.513 GWh/år) er i det centrale fjernvarmenet, 5% 
(103 GWh/år) i de decentrale fjernvarmenet og 20% 
(410 GWh/år) dækkes af individuelle varmeforsynings-
anlæg baseret på naturgas, olie, el, varmepumper eller 
biomasse.  
I denne rapport anvendes resultatet fra notatet 
”Fremtidigt varmegrundlag, 2016” udarbejdet af Aal-
borg Varme i samarbejde med COWI, og der er derfor 
ikke lavet en dybdegående analyse af udvidelsespoten-
tialet i denne rapport. De områder, der i COWI-
analysen refereres til som Niveau 1, er de områder, 
der i denne rapport på sigt forventes at blive forbun-
det med det centrale fjernvarmenet. Disse områder 
inkluderer Hostrup, Ajstrup, Storvorde/Sejlflod, Gu-
dumholm, Lillevorde, Gudum, Gudumlund, Nibe, Søn-
derholm, Str. Restrup og Nørholm/Restrup Enge. Den-
ne omlægning giver et forøget forbrug i det centrale 
fjernvarmenet, der stiger fra 75% (1.513 GWh/år) til 
83% (1.676 GWh/år) af bygningernes slutforbrug i 
kommunen. 
 
I Aalborg Kommunes Befolkningsprognose 2018-2029, 
antager man, at der bygges 310 ældreboliger, 13.760 
etageboliger, 3.695 parcelhuse/stuehuse, 2.993 række-
huse og 882 ungdomsboliger frem mod 2029. Et esti-
meret varmeforbrug på 130 GWh/år for disse nye byg-
ninger medtages i analysen for det fremtidige behov i 
Aalborg. Dette giver en forøgelse på 6% ift. det nuvæ-
rende behov, primært i det centrale forsyningsområde. 
Samlet set giver dette et varmebehov på 1.800 GWh/
år i det centrale forsyningsområde.  
Figur 3: Varmeforbrug i Aalborg 
 Fremtidens fjernvarme 
i Aalborg Kommune 
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I perioden frem mod år 2050 skal en række initiativer 
sættes i værk for at sikre, at målene for kommunen 
nås. Hvordan dette organisatorisk skal gribes an, be-
skrives senere (s. 25-30), mens dette afsnit handler 
om, hvilke tekniske tiltag der skal realiseres, og hvor-
dan energisystemet ser ud i 2050 i visionen.  
Energiforbruget i Aalborg Kommune frem mod år 2050 
er kendetegnet ved massive el– og varmebesparelser 
og brændselsbesparelser i industrien set i forhold til 
udgangspunktet i år 2018.  
Varmeforbruget er reduceret med gennemsnitligt 
30%, og bygninger i nærheden af fjernvarmenettet 
omlægges til fjernvarme, som beskrevet s. 12-13. Alle 
opvarmede bygninger uden for fjernvarmeområderne 
omlægges til varmepumper. Det gælder individuelle 
olie-, naturgas- og el-opvarmede bygninger, men også 
eksisterende huse, der opvarmes vha. individuelt bio-
massefyr, idet biomasseressourcen øremærkes til 
transport, industri og kraftvarmeformål.   
Hele fjernvarmeforsyningen omlægges til 4. genera-
tions fjernvarme, dvs. at man gennem bygningsisole-
ring samt anvendelse af højisolerede fjernvarmerør 
sænker fremløbstemperaturen i fjernvarmen til 65°C 
(årsgennemsnit), hvorved virkningsgraden i produkti-
onsanlæggene kan forbedres.  
På forsyningssiden dækkes behovene som illustreret i 
Figur 4 og forklaret i det følgende: 
Det centrale fjernvarmenet forsynes først og fremmest 
med industriel overskudsvarme, hvor Aalborg Portland 
tegner sig for en betydelig andel. Men også andre po-
tentialer forudsættes udnyttet. Hertil kommer over-
skudsvarme fra RenoNord, dog med reducerede 
affaldsmængder dels som følge af øget genbrug og 
dels som følge af anvendelse af dele af affaldsressour-
cen til biogas i stedet for forbrænding. 
Den restende del af fjernvarmen produceres på kraft-
varme og med varmepumper og for en mindre del sol-
varme og spidslastkedler. Varmepumperne kan enten 
være en del af et geotermianlæg, eller de kan få deres 
varme fra fjorden. En god løsning vil være at gøre beg-
ge dele.  
De decentrale fjernvarmområder fastholdes og deres 
motorer vil anvendes i samarbejde  med varmepum-
per. 
Figur 4: Principskitse af Energivision for Aalborg Kommune 2050 
    Aalborg Energivision 
frem mod 2050 
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Som det fremgår af Figur 5, vil Aalborg i denne vision 
gøre sig meget afhængig af varme fra Aalborg Port-
land. Alternativet er (som vist senere) at erstatte over-
skudsvarmen fra Aalborg Portland med mere geotermi 
og større varmepumper. 
Som beskrevet er der forudsat en svag stigning i trans-
portbehovet frem mod 2050, som antages dækket af 
biobrændstof, brint, el og kollektiv transport. Ved at 
dække den stigning i høj grad med for elbiler gælder, 
at det specifikke energiforbrug er faldet med en faktor 
tre gennem mere effektive teknologier set i forhold til 
konventionelle biler baseret på forbrændingsmotorer  
Der introduceres nye elforbrug til kollektive og indivi-
duelle varmepumper, til brændselssubstitution i indu-
strien, til transport, til produktion af brint til transport 
samt til produktion af biogas. Der etableres således et 
væsentligt nyt elforbrug, og i alt øges forbruget med 
ca. 1.700 GWh til et samlet elforbrug på 3.250 GWh. 
En medvirkende årsag til dette er, at solceller og vind-
kraft – og dermed el – er eneste reelle mulighed. Skulle 
behovet i stedet dækkes med biomasse, ville der skulle 
importeres betydelig mængder til området eller også 
skulle fødevareproduktionen nedsættes.  
Som vist i Figur 5 er elforsyningen primært baseret på 
vindkraft suppleret med solceller (2.730 GWh). Dog 
kommer der også et bidrag fra RenoNord og et gastur-
binekraftvarmeværk, som dækker elforbruget i de ti-
mer, hvor produktionen fra vind og sol ikke er tilstræk-
kelig. 
Som nærmere forklaret på de efterfølgende sider sig-
tes der mod at indregulere vindkraft og solceller gen-
nem import/eksport, når det er billigst, og lokalt når 
det er billigst. Det overordnede formål er at opnå en 
fleksibilitet i elforsyningen, hvor Aalborg kan overgå til 
100% vedvarende energi på en måde, så det passer ind 
i at Danmark og Europa gør det samme. Derfor er der 
en vis andel import/eksport af el.  
En del af biomassen skal transformeres til brændsler, 
der kan anvendes i transportsektoren eller i det omtal-
te gasfyrede kraftvarmeværk. Derfor skal der være en 
udbygning med biogasanlæg samt forgasningsanlæg.  
Figur 6 (s. 16) viser, hvor meget det vil koste at indføre 
det skitserede energisystem. I figuren er omkostningen 
sammenlignet med referencen, dvs. hvad det ville ko-
ste, hvis Aalborg fortsatte med den nuværende kul-
baserede energiforsyning. De økonomiske beregninger 
ser på behovet for investeringer, brændselsomkostnin-
ger samt andre drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger. Beregningerne er samfundsøkonomiske, hvilket vil 
sige, at der ikke tages hensyn til skatter, afgifter og til-
skud. Der er her dog heller ikke indregnet sparede hel-
breds- eller miljøomkostninger. Når visionen ender 
med at være billigere end referencen skyldes det, at 
der er regnet med en vis stigning i kul- og olieprisen 
(svarende til en oliepris på 87 kr./GJ ~110 $/tønde).  
I appendiks (s. 31) er vist de konkrete investeringer, 
herunder de anlægsstørrelser samt omkostninger der 
er anvendt. Anlægsinvesteringerne er som udgangs-
Figur 5: Varme- og elproduktion i Energivision for Aalborg Kommune 2050 
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punkt vurderet som forventede omkostninger til frem-
tidige anlæg. 
De samlede årlige omkostninger bliver i størrelsesor-
denen 20.000 kr. pr. indbygger, hvoraf hovedomkost-
ningen ligger i investeringer, som det fremgår af søjle-
diagrammet. De ca. 20.000 kr. er bestemt ud fra en 
befolkning på 210.000, stigende til 240.000 indbygge-
re, og omfatter alle de anførte omkostninger til energi 
herunder brændsel, investeringer samt drift og vedli-
geholdelse forbundet med privat, offentligt og er-
hvervsmæssigt el- og varmeforbrug.  
Omkostningerne ved at anvende de foreslåede trans-
portformer (f.eks. elbiler, biomassedrevne lastbiler, 
forbedret baneinfrastruktur og letbaner) frem for eksi-
sterende teknologier er også omfattet heraf. For trans-
portmidlerne er der altså tale om den ekstra omkost-
ning ved at anvende energirigtige løsninger. At hoved-
parten af omkostningen flyttes fra brændsler – der skal 
importeres – og til investeringer samt drift og vedlige-
holdelse betyder, at flere penge holdes i Danmark 
samt i kommunen.  
Eftersom de økonomiske analyser er samfundsøkono-
miske analyser, skal de naturligvis kobles med virksom-
heds-/privatøkonomiske analyser før en rentabiliteten 
i den enkelte investering kan vurderes. 
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Figur 6: Energivisionens samfundsøkonomiske omkostninger sammenlignet med reference 
17 
 
w
w
w
.d
re
am
st
im
e.
co
m
 
Figur 7: Aalborg Energivision 2050 
Energivisionen i hovedtal (ca.) 
Offshore Vindkraft 275 MW 
Vindmøller i kommunen 300 MW 
Solceller 500 MW 
Biomasse 6.000 TJ/år 
Kraftvarmeværker (grøn gas) 130 MW-el 
Affaldskraftvarme 10-20 MW-el 
Varmepumper 100 MW-th 
Biogas/forgasning 120 MW 
Elektrolyseanlæg     330 MW 
Stort varmelager 43 GWh 
Brintlager 50 GWh 
El-lager (i elbiler) 3 GWh 
Tabel 3: Energivisionen i hovedtal 
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Som en del af arbejdet med energivisionen er der ble-
vet regnet på en række alternativer. Formålet med dis-
se regnestykker er dels at vise betydningen af varme-
besparelser og 4. generationsfjernvarme og dels at vise 
betydningen af afhængigheden af Aalborg Portland i 
fjernvarmeforsyningen. Desuden er der regnet et alter-
nativ, hvor fjernvarmen i stedet erstattes med individu-
elle varmepumper. 
De samfundsøkonomiske konsekvenser er vist i Figur 8, 
mens de energimæssige er vist i Figur 9 i form af antal-
let af ekstra vindmøller,  alternativet vil kræve. 
 
Det første alternativ (3GDH) viser, hvad der vil ske, hvis 
Aalborg ikke overgår til 4. generationsfjernvarme, men 
fortsætter med det nuværende temperaturniveau. En 
sådan løsning vil dels øge nettabet og dels (hvad der 
betyder langt mere) forringe effektiviteten og mulighe-
derne i at nyttiggøre overskudsvarme, geotermi, var-
mepumper og kraftvarmeanlæg. Det øger behovet for 
vindkraft og bliver en væsentlig dyrere løsning. 
Det næste alternativ (3GDH og ingen besparelser) vi-
ser, hvad der vil ske, hvis Aalborg ikke gennemfører 
varmebesparelser som en del af renoveringen af de 
eksisterende bygninger og samtidig heller ikke går over 
til 4. generationsfjernvarme. Disse to ændringer hæn-
ger sammen, idet energirenovering ofte er en forud-
sætning for at kunne sænke temperaturniveauet. Som 
det ses, er konsekvensen øgede omkostninger og be-
hov for yderligere vindkraft. 
Det tredje alternativ (Uden Aalborg Portland) viser, 
hvad der vil ske, hvis Aalborg Portland ikke mere leve-
rer overskudsvarme til Aalborg. I dette tilfælde er det 
forudsat, at Aalborg i stedet øger investeringerne i var-
mepumper og geotermi. Som det ses, vil det øge om-
kostningerne, men ikke så meget, at Aalborg ikke vil 
kunne klare sig uden Aalborg Portland. 
 
I det fjerde alternativ (Individuelle varmepumper) er 
fjernvarmen erstattet af varmepumper i alle huse og 
lejligheder. Dette alternativ er markant dyrere end at 
forsætte med fjernvarmen, fordi det ikke udnytter 
overskudsvarme, og fordi de krævede investeringer i 
individuelle varmepumper og el er højere end investe-
ringerne i fjernvarmenettet.  
Det sværeste ved at vurdere dette alternativ er at fast-
sætte omkostningerne dels ved besparelserne i det 
eksisterende fjernvarmenet og dels i udvidelsen af el-
distributionsnettet for at kunne forsyne alle de indivi-
duelle varmepumper. Derfor er omkostningerne her 
udregnet både hhv. med og uden disse omkostninger. 
    Vurdering af                   
alternativer i  
 varmeforsyningen 
Figur 8: Samfundsøkonomi i alternativer sammenlignet med Energivisionen 
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Til vurdering af omkostninger til net er anvendt gene-
relle omkostninger, som angivet i appendiks.  
Som det ses, opnås den bedste samfundsøkonomi og 
det mindste behov for flere vindmøller når der satses 
på både besparelser og 4G fjernvarme. 
Det er også en fordel at satse på en markant større ud-
nyttelse af overskudsvarme fra især Aalborg Portland. 
Og selvom Aalborg hermed gør sig afhængig af Aalborg 
Portland er det ikke et stort problem. Aalborg vil rela-
tivt let og uden de store omkostninger på sigt kunne 
erstatte overskudsvarmen med øget udnyttelse af store 
varmepumper og/eller geotermi. 
Figur 9: Vindmøller og solceller i alternativer sammenlignet 
med Energivisionen 
Figur 10: 4. generationsfjernvarme er et væsentligt element i Energivision for Aalborg Kommune 2050 
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Når en stor andel af elproduktionen kommer fra vind-
møller med begrænset eller ingen mulighed for at til-
passe produktionen efter det øjeblikkelige behov, op-
står der store udfordringer for elsystemet. Dette sker, 
når Aalborg Kommune omlægger til 100% vedvarende 
energi. Overordnet set på dansk og europæisk niveau 
er det ikke hensigtsmæssigt, at hvert lokalområde luk-
ker sig om sig selv og investerer i sin egen løsning. Det 
vil blive alt for dyrt for det samlede system. Der er for-
dele ved at udligne mellem områder, fordi sol og vind 
varierer i tid fra den ene del af Europa til den anden, 
og der er fordele ved at udnytte lagringsmulighederne 
i norsk vandkraft også uden for Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I visionen er det derfor ikke målet, at Aalborg selv skal 
løse disse problemer på egen hånd. Derimod er det 
målet, at Aalborg giver sit bidrag til, at de fælles uba-
lancer kan løses i fællesskab med resten af Danmark 
og Europa. Konkret for Aalborg betyder det, at nogle af 
ubalancerne bedst løses ved import/eksport, mens 
andre bør kunne løses lokalt. Her er det valgt at be-
grænse import/eksport til 50 GWh/år, svarende til, at 
10-20% af ubalancerne løses uden for Aalborg, mens 
resten løses i Aalborg. Dette tal skal naturligvis tages 
med et vist forbehold og vil kunne vise sig at være an-
derles i fremtiden. Omvendt betyder det ikke det store 
for resultaterne af de efterfølgende analyser af, hvil-
ken type af indregulering man bør satse på.  
Figur 11 og 12 viser betydningen af de reguleringstil-
tag, som enten er foreslået eller analyseret. I alle alter-
nativerne er importen mindsket til et passende niveau 
ved at producere på det gasfyrede kraftvarme-værk, 
når produktionen fra vind og sol ikke er tilstrækkelig. 
Alternativerne er også vurderet på deres økonomi (se 
Fig. 13). Deres investeringer er holdt op imod de be-
sparelser, de giver, i form at mindre behov for vind-
kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For at kunne mindske ubalancen i form af tvungen ek-
sport/tab foreslås først og fremmest fleksibel drift af  
store varmepumper, samt fleksibel opladning (smart 
charge) af elbiler, vist i Figur 11. Disse tiltag er primært 
smart drift og kræver ikke store ekstrainvesteringer. 
Og som det ses, kan de mindske en betydelig del af 
problemet. For at kunne løse resten er der vurderet 3 
forskellige muligheder som vist i Figur 12.  
Den første mulighed er et (meget stort) batteri. Dette 
alternativ har den fordel, at det også kan erstatte kraft-
varmeværket. Problemet er dog, at batteriet er meget 
dyrt og langt fra rentabelt. 
Figur 11: Fleksibel drift af varmepumper og elbiler vil kunne fjerne store dele af ubalancen i 
elproduktionen 
    Balancering af            
vedvarende energi  
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Den næste mulighed er et højtemperaturdamplager 
også kaldet et stenlager. Dette alternativ vil kunne er-
statte brændsel til kraftvarmeværket, men kræver til 
gengæld, at værket er baseret på en dampturbine. 
Økonomien i denne løsning er ikke umiddelbar god, 
men kan dog ikke udelukkes. Forsøg, der vil kunne 
afklare driften og evt. nedbringe omkostningerne, vil 
kunne anbefales.  
Den tredje mulighed er at investere ekstra i elektroly-
seanlæggene og at anvende dem fleksibelt, dvs. bruge 
mere når vinden blæser, og mindre når vinden står 
stille. Denne løsning er umiddelbart økonomiske set 
den bedste mulighed og derfor den, der er indregnet i 
den endelige udgave af visionen.   
Figur 12: Import og eksport balance ved implementer af forskellige balanceringsteknologier i 
Aalborg energivision  
Figur 13: Udgifter og besparelser ved forskellige balanceringsteknologier i Aalborg energivision  
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El fra vind, sol og evt. bølgekraft udgør en helt afgø-
rende del af energivisionen, og der er foretaget en 
række analyser og vurderinger af dels en hensigtsmæs-
sig fordeling mellem energiformerne og dels omfanget 
af de enkelte energiformer. 
Mht. bølgekraft er denne ressource som udgangspunkt 
ikke indregnet, fordi den ikke pt. er til rådighed på 
kommercielle vilkår tilsvarende sol og vind.  Men hvis 
den skulle blive det, kan den med fordel erstatte nogle 
af havvindmøllerne. 
Analyser af forskellige kombinationer af sol og vind 
viser, at det bedste er at få ca. 20% af den vedvarende 
el-produktion fra solceller og resten fra vind. Det giver 
de laveste omkostninger og de mindste ubalancer. 
Herudover giver det også de laveste belastninger af el-
nettet.  
I en ubalanceret udgave af energivisionen medfører 
det et behov for ca. 500 MW solceller svarende til en 
årlig el-produktion på ca. 570 GWh. I princippet kan 
disse solceller placeres på hustagene i Aalborg Kom-
mune. Ud af i alt ca. 2.200 hektar tage vender 950 hek-
tar helt eller delvist mod syd og vil fuldt udnyttet kun-
ne producere ca. 1.000 GWh. Alternativt kan anlægge-
ne placeres på jorden, hvor de vil beslaglægge i alt ca. 
800 hektar (inkl. gange og tilstødende områder). I visi-
onen er der, hvad angår omkostningerne, regnet med 
at halvdelen af kapaciteten sættes på marker og den 
anden halvdel på tage. 
Mht. vindkraft vil Aalborg kunne være en del af den 
planlagte danske udbygning til havs. Dog bør Aalborgs 
andel være mindre end f.eks. Københavns, idet Aal-
borg Kommune råder over store arealer til landvind-
møller. Her er der regnet med 280 MW til havs og ca. 
300 MW til lands. I øjeblikket står der allerede 158 
MW i kommunen, og med beslutningen om Nørrekær 
enge kommer kommunen op på ca. 220 MW. Der 
mangler altså kun i omegnen af 100 MW yderligere 
inden år 2050. En del af dette vil kunne komme fra en 
naturlig udskiftning og opskalering af nogle af de eksi-
sterende vindmøller, tilsvarende hvad der er gældende 
for Nørrekær. Dertil kan komme en yderlig udbygning i 
andre arealer.     
    Vindmøller og solceller 
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I et langsigtet 100% vedvarende energiscenarie for 
Danmark (både i IDA, hos Energistyrelsen og i Energi-
net) spiller produktion af grøn gas og/eller flydende 
brændsler en afgørende rolle for især omstillingen af 
den del af transportsektoren, som ikke umiddelbart 
kan dækkes direkte med el. Ud over behovet fra trans-
port skal der også anvendes en vis del grøn gas til 
spidslastproduktion af elektricitet (og varme) i et be-
grænset antal timer, hvor vindmøller og solceller ikke 
producerer nok. 
Produktion af metan (grøn naturgas) og/eller metanol 
(træsprit) kræver dels kulstof og dels brint. Kilden til 
brint forventes at være elektrolyse baseret på elektrici-
tet fra vindkraft eller anden form for vedvarende ener-
gi, mens kilden til kulstof kan være forskellige former 
for biomasse eller det kan være ”carbon capture” af 
CO2 fra røggas eller andre lignende kilder. 
I det perspektiv har Aalborg med Aalborg Portland en 
helt enestående mulighed for at bidrage. Aalborg Port-
land har nemlig en stor og koncentreret udledning af 
CO2 dels fra selve fremstillingsprocessen og dels fra 
afbrænding af brændsler. Der er tale om betydelige 
mængder på årligt ca. 2 mio. tons, som gør, at der kan 
blive tale om et storskalaanlæg. Aalborg er samtidig 
ideel, fordi der er fjernvarme og el-infrastruktur til rå-
dighed i umiddelbar nærhed, ligesom der er havnefor-
hold til afskibning af metanol og/eller gas-infrastruktur 
til afsætning af methan.  
Et muligt anlæg er beskrevet i et projekt, der hedder 
”Aalborg Giga-fuel”. I dette projekt udnyttes røggas fra 
Aalborg Portland til produktion af CO2, som igen an-
vendes til produktion af metanol via en giga-fuel facto-
ry. Tilsvarende mange af de andre dele af Energivision 
skal et sådant anlæg ikke ses isoleret ift. Aalborg men i 
en bredere dansk sammenhæng. Aalborg Giga-Fuel har 
således en forventet årlig produktion på op til 1,3 milli-
oner tons metanol, svarende til et energiindhold på 26 
PJ, eller hvad der svarer til 2/3 af Danmarks forbrug af 
flybrændstof, som udgjorde 38 PJ i 2015.  
    Gigafuel på              
Aalborg Portland 
Aalborg Giga-Fuel vil udnytte CO2 fra cementproduk-
tionen på Aalborg Portland og brint fremstillet ved 
elektrolyse til at lagre vindmøllestrøm som flydende 
brændstof. Anlægget vil kunne aftage op mod 1500 
MW svarende til elproduktionen fra 2 store havvind-
mølleparker. Energiindholdet i det producerede 
brændstof vil kunne dække 2/3 af Danmarks forbrug 
af flybrændstof i 2015.  
Figur 14: Principtegning af carbon capture and utilisation ved Aalborg Portland  
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I energivisionen for Aalborg Kommune skal der bruges 
935 GWh syntetisk brændsel for at opfylde Aalborg 
Kommunes borgeres behov for brændstof til bus-, 
gods- og flytransport. I energivisionen frembringes det 
af kulstof fra biomasse i kombination med brint via 
elektrolyse fra vindkraft. Biomassen omsættes i biogas 
og forgasningsanlæg. Desuden afbrændes der fortsat 
det affald, som ikke kan genbruges eller anvendes til 
biogas. 
Et alternativ til biogas, forgasning og afbrænding af 
biomassen er en ny teknologi, nemlig Hydrothermal 
Liquefaction (HTL). Hydrothermal liquefaction kan ud-
nytte biomasse, som træ og affald, til at producere 
brændstof (se Fig. 15). Dette sker gennem en HTL-
proces, der udnytter biomasse og elektricitet i symbio-
se for at danne en bio-råolie. Hertil anvendes hydro-
gen fra elektrolyse, produceret på overskydende ved-
varende energi, for at raffinere bio-råolien til et brug-
bart brændstof i transportsektoren. 
HTL er ikke en kræsen proces, og derfor kan der an-
vendes affald. Tilmed kan den være med til at sikre 
Aalborgs nultolerance for plastik på markerne i fremti-
den, som kan være et problem ved biogas og affalds-
forbrænding. 
I Aalborg Energivision forventes de 935 GWh syntetisk 
brændsel alle at skulle produceres ud fra en biomasse-
proces. Enten via biogas, eller gennem forgasning af 
biomasse. Samlet set medfører dette et biomassefor-
brug på 1.060 GWh biomasse og affald og 140 GWh 
biogas. Dette giver en effektivitet på 78%. Hertil skal 
der bruges 794 GWh el for at producere det nødvendi-
ge brint, svarende til 66% af den nødvendige biomas-
se. I HTL er effektiviteten fra biomasse til brugbart 
brændsel 84% (svarende til 1.113 GWh biomasse). HTL 
vil til sammenligning have et elforbrug på 22% af den 
anvendte biomasse (svarende til 244 GWh el). Hvis CO2 
fra HTL-processen også ønskes udnyttet til brændstof-
produktion (elektrofuel), vil elforbruget dog stige, og 
den nødvendige mængde biomasse altså falde tilsva-
rende for at nå den samme mængde produceret 
brændstof. Implementering af et HTL-anlæg kan derfor 
potentielt både give et mere effektivt system, bedre 
udnyttelse af biomassen og installeret elektrolysekapa-
citet, samt hjælpe til med reduktion af plastik til reci-
pienter.  
    Fremtidens biomasse- 
teknologi: HTL  
Figur 15: Principtegning og energiudnyttelse af hydrothermal liquefaction  
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Frem til 2050 opbygges i Aalborg Kommune et nyt for-
syningssystem baseret på vedvarende energikilder. 
Parallelt bør varmeforbruget reduceres betragteligt. 
Dette kan betale sig, såfremt energisparetiltagene la-
ves i forbindelse med bygningsrenoveringer. Investe-
ringer i bygningsmassen har levetider på 30-60 år, så 
det er en hastesag at etablere virkemidler, der sikrer 
en energistandard i de bygningsrenoveringer, der gen-
nemføres i de nærmeste år, som passer til de forsy-
ningssystemer, der bliver introduceret frem til 2050.  
Det anbefales derfor, at Folketinget skærper bygnings-
reglementet så meget, at renoveringer af eksisterende 
bygninger medfører en energibesparelse på gennem-
snitlig ca. 40% frem til 2050. I Aalborg Kommune viser 
udregninger at det skal være mellem 30 og 40%. 
Det anbefales ligeledes, at der etableres økonomiske 
incitamenter til at gennemføre varmebesparelser i 
bygninger.  
Det kan bl.a. gøres ved, at varmeforsyningsloven æn-
dres, så varmeforsyningsvirksomheder kan yde tilskud, 
kaution og langfristede lån til renoveringer, der lever 
op til det ovenfor skærpede bygningsreglement.  
Aalborg Forsyning tilskrives en meget stor rolle i den 
fremtidige varmeforsyning i Aalborg Kommune gen-
nem sammenlægninger af fjernvarmenet, omlægnin-
ger til fjernvarmeforsyning samt opbygning af ny forsy-
ningskapacitet. Det er derfor vigtigt, at Aalborg Kom-
mune sikrer, at selskabet forbliver et kommunalejet 
selskab, som kan påtage sig en række public service 
opgaver på varmebesparelsesområdet.  
Aalborg Forsyning kan fremme varmebesparelser ved 
at øge det variable led i varmetarifferne og reducere 
den forbrugsuafhængige andel af forbrugernes varme-
regning.  
De nyligt indførte såkaldte motivationstariffer kan væ-
re et middel til at forbedre afkølingen i de enkelte hus-
stande. Et andet muligt virkemiddel for at øge effekti-
viteten kan være, at forsyningen overtager ejerskabet 
af installationer i de enkelte boliger. 
Som følge af de lavere temperaturer i et fjerdegenera-
tionsfjernvarmesystem kan det også blive aktuelt at 
afprøve nye modeller for effektbetaling med henblik 
på at undgå for høj spidslast, der kan resultere i forhø-
jede omkostninger til opgradering af ledningsnettet. 
Det er afgørende for forsyningens langsigtede omkost-
ningsniveau, at der findes den rette balance mellem 
investeringer i nedbringelse af varmeforbrug og inve-
steringer i varmeforsyning. En væsentlig barriere for at 
denne balance findes er, at de privatøkonomiske om-
kostninger for isolering af bygninger er væsentlig høje-
re end de samfundsøkonomiske omkostninger. Det 
skyldes, at tidshorisonten for de privatøkonomiske 
finansieringsmuligheder er væsentlig lavere end de 
tekniske levetider af investeringerne. Dertil vil renteni-
veauet for private lån til energibesparelser ofte være 
højere end renteniveauet for fjernvarmens investerin-
ger i energiforsyning.  
På den baggrund anbefales det, at den kommunale 
varmeforsyning opnår mulighed for at yde kaution for 
lån til energibesparelser og sikre, at der udbydes lang-
varige (30-60-årige) lavtforrentede lån til investering i 
varmebesparelser, der lever op til kravene i det skær-
pede bygningsreglement. Endelig bør der aktivt tilby-
des energirådgivning og gives tilskud til energisyn, der 
kan danne basis for uddeling af ovennævnte incita-
menter. På denne måde kan forbrugerne i Aalborg 
fortsætte med at have omkostninger til opvarmning, 
der er blandt de laveste i landet, samtidig med Aal-
borgs varmeforsyning baseres på vedvarende energi. 
    Realisering af              
varmebesparelser 
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Aalborg Kommune har en væsentlig rolle at spille i om-
lægningen af energisystemet til 100% vedvarende ener-
gi, og  Energivisionen fra 2010 fremlagde forslag til, hvor-
dan kommunen aktivt kan understøtte omstillingen. 
Dette kan generelt ske via information, planer, krav samt 
konkret igennem investeringer og ejerskab. Yderligere 
kan den kommunale indsats deles op i interne tiltag i 
kommunens egne bygninger og institutioner og eksterne 
tiltag rettet mod borgere, virksomheder og andre organi-
sationer i kommunen. Det samme gælder delvist også 
kommunale forsyningsvirksomheder. 
Energivisionen fra 2010 (se s. 4) foreslog, at den interne 
indsats rettedes mod energibesparelser i egne bygninger 
såsom skoler samt fastholdelse af ejerskabet af varme-
forsyningsnettet. Sidstnævnte blev indirekte styrket via 
købet af Nordjyllandsværket, som muliggør et endnu 
bedre samspil mellem produktion og forsyning. Endvide-
re anbefalede 2010-visionen, at kommunen kan udarbej-
de transporthandlingsplaner for forvaltningerne, tilbyde 
erhvervskort til kollektiv transport til ansatte og øge bru-
gen af elbiler og delebiler. For at styrke kommunens eks-
terne indsats, blev det foreslået, at kommunen deltager 
aktivt som investor og ejer af vindmøller. Derudover blev 
det foreslået, at kommunen stiller energisparekrav til 
nye virksomheder. 
I Smart Energy Aalborg foreslår vi, at kommunen holder 
fast i de samme indsatsområder. Det er derudover vur-
deringen, at der fremover i særdeleshed er behov for at 
udvikle en model, der kan sikre en langtidsholdbar og 
balanceret udbygning med VE-anlæg, herunder infra-
struktur til lokal integration af den fluktuerende produk-
tion herfra. 
 
Vedvarende energi til gavn for lokal udvikling 
Med de stigende mængder af VE-anlæg er det vigtigt, at 
udbygningen tager hensyn til lokalbefolkningen, naturen 
og den lokale udvikling og økonomi i kommunen. Kom-
munen kan fremme udbygningen med vindmøller, solcel-
ler, biogas og andre VE-anlæg både politisk, som myndig-
hed og som investor/ejer.  
1. Kommunens politikere kan udarbejde retningslinjer, 
der sikrer muligheden for at have en høj andel af lo-
kalt ejerskab i vindmøller, solceller, biogasanlæg m.fl. 
Det foreslås, at projektudviklere bliver motiveret til 
tidligt og aktivt at udbyde mindst 51% af VE-
projektets andele blandt borgere og virksomheder i 
lokalområdet og senere i kommunen. Blandt virk-
somhederne kan varme- og elselskaber være med til 
at sikre den lokale finansiering af projekterne. Vind-
mølleprojekter i Nissum Bredning og Hvide Sande 
kan nævnes som projekter, der allerede er gennem-
ført under tilsvarende forhold. Samtidig kan f.eks. 
vindmøller ejet af varmeforsyningen understøtte bru-
gen af el til fjernvarmeproduktion via store varme-
pumper og dermed sikre lavere varmepriser. Det 
samme kunne gøre sig gældende for transportvirk-
somheder, som vil sikre en billig produktion af vind-/
sol-/elbaserede brændsler (elektrolyse) til busser og 
tog. Derudover kan politikerne tilskynde projektud-
viklere til at etablere medejerskabsmodeller - f.eks. 
almennyttige fonde - der sikrer, at projektoverskud-
det kan gå til lokale udviklingsformål. 
2. Kommunen kan som myndighed komme tidligt i dia-
log med projektudviklere, borgere og virksomheder 
for at sikre en god planlægningsproces samt høj lokal 
opbakning, forankring og ejerskab.  
3. Kommunen kan som myndighed sikre, at arealer bli-
ver udnyttet bedst muligt. Det foreslås, at kommu-
nen undersøger, hvor stor en andel af den fremtidige 
solcellekapacitet kan installeres på de store tagarea-
ler i kommunen. Store solcelleanlæg på marker skal 
som minimum etableres som fællesanlæg, jf. punkt 
1, og evt. i kombination med vindmøller eller biogas-
anlæg. 
4. Kommunen kan som investor og medejer i et energi-
produktionsselskab understøtte det lokale ejerskab i 
VE-projekter. Dette kan både ske via partnerskaber 
med projektudviklere, og mere indirekte hvor kom-
munen, efter projektandelene først har været ud-
budt blandt borgere og virksomheder, leverer den 
nødvendige ”buffer” for at nå op på 51% lokalt ejer-
skab. Overskuddet kunne anvendes til energiformål i 
forbindelse med implementeringen af den nye ener-
gistrategi – f.eks. en støttepulje til energirenoverin-
ger. Morsø og Samsø Kommune har erfaring med 
investeringer i vindmøller, som der her kan trækkes 
på. 
Kommunen kan           
gå foran 
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Energibesparelser i virksomheder og husholdninger 
 Kommunen kan i samarbejde med Aalborg Forsy-
ning undersøge incitamenter og støttemuligheder, 
som sikrer, at det langsigtede besparelsesniveau 
opnås. 
 Dette gælder især varmebesparelser i private hjem 
og virksomheder, hvor investeringshorisonten ofte 
er meget kort.  
 Kommunen kan i samarbejde med Aalborg Forsy-
ning understøtte en bedre udnyttelse af overskuds-
varme fra virksomheder – specielt i overgangen til 
lavtemperaturfjernvarme. Dette gælder også nye 
virksomheder - herunder eventuelt nye datacentre i 
kommunen - hvor kommunen aktivt kan søge dialo-
gen, inden virksomheden etablerer sig. 
 
 
 
Samarbejde omkring strategiske indsatsområder 
 Kommunen bør etablere en fast dialog med Energi-
styrelsen, andre relevante centrale myndigheder 
såvel som andre kommuner for at gøre opmærksom 
på mulige barrierer og udfordringer i forhold til 
ovennævnte indsatsområder.  
 Herunder udvikle en regulering af overskudsvarme, 
der fortsat tilskynder energieffektivitet i industri og 
erhverv, men samtidig nedbringer det spild af over-
skudsvarme, som den nuværende overskudsafgift 
skaber.  
 Derudover sikre bedre finansieringsmuligheder for 
varmebesparelser i bygninger, så der ikke, som un-
der den nuværende regulering, overinvesteres på 
forsyningssiden og dermed opbygges et unødven-
digt højt omkostningsniveau i varmeforsyningen. 
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En realisering af energivisionen for Aalborg Kommune vil 
være en aktiv erhvervsstrategi med en række potentialer 
for eksisterende virksomheder i området samt for at til-
trække nye virksomheder. Aalborg erhvervsstrategi 2019
-2022 satser på at udvikle virksomheder og forretnings-
idéer indenfor de to spydspidsområder: bæredygtighed 
og digitalisering.   
Der er en langvarig tradition for et tæt samarbejde mel-
lem industrien, vidensinstitutioner og offentlige virksom-
heder i Nordjylland om forskning og udvikling samt om 
konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter. Net-
værk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Erhvervsnetværk 
9220, House of Energy og BrainsBusiness er eksempler 
på nogle klynger og netværk, som gennem mange år har 
været en stabil platform for samarbejdet omkring udvik-
ling af bæredygtige energi- og miljøløsninger.  
Som led i udarbejdelse af denne energivision er der dels 
afholdt bilaterale møder med relevante aktører og dels 
afviklet en Energi- og Erhvervsdag på Nordjyllandsværket 
i januar 2019 sammen med House of Energy. Formålet 
med dagen var at samle alle relevante virksomheder og 
aktører med henblik på at blive opdateret på nye tekno-
logier og at få en dialog om konkrete projekter ift. reali-
seringen af energivisionen.  
Aktuelt kommer fjernvarme primært fra kul, affald og 
overskudsvarme, og ca. 1/3 er vedvarende energi. På 
den korte bane inden 2028 er fokus på at erstatte fjern-
varmeproduktionen fra Nordjyllandsværket med vel-
kendte teknologier, herunder geotermi, store varme-
pumper kombineret med et stort sæsonvarmelager. Som 
illustreret af Aalborg Forsyning på Energi– og Erhvervs-
dagen er hensigten at lave et robust energisystem base-
ret på et mix af teknologier, og med flere synergier imel-
lem disse teknologier primært baseret på vedvarende 
energikilder. Konferencen viste, hvordan der i Nordjyl-
land findes stor ekspertise og erfaring med disse tekno-
logier.  
Løbende fra 2019 frem til 2050 skal der være fokus på 
energibesparelser og -optimeringer, og der bør investe-
res i renovering af bygninger, overgang til 4. generation-
slavtemperaturfjernvarme, stigende udnyttelse af over-
skudsvarme samt udbygning med solvarme, solceller og 
vindmøller. Desuden bør der også udbygges med biogas 
og evt. forgasning. Også i relation til disse løsninger fin-
des der oplagte nordjyske virksomheder og industrier 
samt kompetence på universitetet. 
Det store spørgsmål er, hvornår der eventuelt skal inve-
steres i et kraftvarmeværk og i givet fald hvor stort og 
hvilken type. Energivisionen peger på et gasturbine-værk 
i størrelsen 100-120 MW samt bevarelse af de eksiste-
rende decentrale kraftvarmemotorer. Realiseringen af 
denne del af visionen afhænger imidlertid helt af, hvor-
dan el-markedet udvikler sig. 
På den lange bane vil der være behov for yderligere inve-
steringer og teknologier. Flere af disse skal ske i koordi-
nation med resten af Danmark som allerede beskrevet. I 
den forbindelse vil Aalborg kunne byde ind med test, 
udvikling og demonstration af nye muligheder i et Grønt 
Testcenter.  
Energivisionen som   
erhvervsstrategi 
Figur 16: By- og erhvervsudviklingsplan for Aalborg 
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Grønt testcenter 
”Aalborg har viljen og evnen til at sætte Danmark på ver-
denskortet som frontløber for grøn omstilling. Vi har uni-
versitetet, erhvervslivet, mentaliteten og størrelsen til at 
blive et af Danmarks Grønne Testcentre” 
Sådan lyder indledningen til Aalborg Kommunes ide-
oplæg til et grønt testcenter. Aalborg Forsyning har alle-
rede vedtaget, at hele området omkring Nordjyllands-
værket kan anvendes til at lave et grønt testcenter – alt-
så hvor areal og anlæg bliver stillet til rådighed for eksi-
sterende og nye virksomheder med henblik på at udvikle 
og teste teknologiske muligheder. Betingelserne er ideel-
le – området er allerede i dag et knudepunkt for flere 
energiinfrastrukturer så som el, varme og gas. Idéen er, 
at infrastrukturen i form af adgang til fjernvarmenet, el-
net og gasnet bliver stillet til rådighed for pilot- og de-
monstrationsprojekter. Arealet er tænkt til at kunne hu-
se alle forsyningsdiscipliner i Aalborg for at opnå tværgå-
ende synergier.  
På den lange bane er der brug for nye teknologier især 
inden for kombinationer af biogas, forgasning og elektro-
lyse til produktion af grøn gas og grøn benzin. Potentielle 
muligheder vil være Hydrothermal liquefaction (HTL) og 
Giga-fuel i form af Cryogenic Carbon Capture and Utili-
zation (CCCU) som beskrevet tidligere. Allerede nu vil det 
være relevant gennem pilot- og demonstrationsprojek-
ter at teste disse og tilsvarende teknologier. Tilsvarende 
vil det være relevant at se nærmere på lagrings- og inte-
grationsteknologier så som brintlagre, højtemperaturlag-
re og lignende.  
Udover at fungere som testcenter kan arealerne omkring 
Nordjyllandsværket også indgå aktivt i udbygningen med 
vind- og solenergi, varmepumper og kraftvarmeværk 
samt evt. store varmelagre (se Fig. 17). Der er masser af 
plads til nye start-ups samt til virksomheder, der vil ek-
sperimentere med de oplagte innovationsmuligheder 
ved at gå på tværs af de traditionelle forsyningsområder 
så som el, fjernvarme, vand, spildevand, affald, biogas, 
mv. Arbejdet med denne energivision har klart illustre-
ret, at der blandt de relevante partnere er viden, vilje og 
overskudsenergi til at realisere dette Grønne Testcenter 
og i praksis eksperimentere med ikke blot de enkelte 
teknologier, men i mindst lige så høj grad med 1) Det 
smarte energisystem og potentialerne i digitaliseringen, 
samt 2) De bæredygtige og helhedsorienterede løsninger 
på tværs af sektorerne. 
Disse potentialer kan kun realiseres via partnerskaber på 
tværs af private og offentlige virksomheder, samt ved at 
tænke på tværs af de traditionelle siloer.  
Figur 17: Ideskitse til Grønt Testcenter på Nordjyllandsværket fremlagt af Aalborg Forsyning.   
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Energieffektivisering er i alle henseender den mest bæ-
redygtige løsning. For industrien giver det mulighed for 
både at spare penge, nedsætte miljø- og klimabelast-
ningen og forbedre virksomhedens miljøprofil.  
På trods af mange års fokus på energieffektivisering, er 
det stadig muligt at opnå effektivisering og optimering 
af produktion og drift. Udvikling af nye teknologier 
som f.eks. LED-belysning betyder, at elforbruget ofte 
kan halveres samtidig med at der opnås en bedre be-
lysning på arbejdspladsen. Tilsvarende sker der løben-
de forbedringer af f.eks. pumper og maskiner, som til 
stadighed kan medføre nye energibesparelser.  
I de senere år er et skifte undervejs fra energi- til mate-
rialeeffektivitet, så fokus ikke blot er på energianven-
delsen i forbrugsfasen, men i langt højere grad på den 
indlejrede energi ved valg af materialer. Eksempelvis 
er boligernes energiforbrug uhyre effektivt, mens der 
samtidig vælges materialer som fx aluminium med et 
højt energiforbrug under fremstillingen. Med andre 
ord er vi på vej til at få en bredere forståelse af energi-
effektivisering. Dette gør sig også gældende i forhold til 
såvel industriel symbiose som cirkulær økonomi.   
I en industriel symbiose samarbejder virksomhederne 
på et kommercielt grundlag, hvor affald eller biproduk-
ter fra en produktionsproces bliver til en ressource og 
input i en anden proces. Netop energisystemet og ud-
nyttelse af overskudsvarme er ofte rygraden i en indu-
striel symbiose, hvilket i høj grad er tilfældet i f.eks. 
Aalborg, hvor Aalborg Portland hidtil har udgjort om-
drejningspunktet i den industrielle symbiose i byen, 
også i relation til materialeudveksling.  
Cirkulær økonomi er mere ambitiøst ved at satse på 
100% vedvarende energi, og på at være gendannende 
som intention. Tre hovedstrategier er knyttet til cirku-
lær økonomi: 
 Reducering – formindsket brug af energi/materialer  
 Lukning af kredsløbet  
 Forsinkelse – forlængelse af produkternes levetid  
Alle tre strategier sparer på energi og ressourcer men 
på forskellige måder.  
En lukning af kredsløbet i form af forbedret genanven-
delse og materialegenindvinding betyder, at ressour-
cerne ikke går tabt, ligesom en stor CO2-reduktion er 
forbundet hermed. F.eks. genanvendt plast har kun 
den halve klimabelastning sammenlignet med ny plast.  
Ved at forlænge produkternes levetid gennem repara-
tion, service og vedligehold opnås der også store res-
sourcebesparelser ved at forsinke udskiftningen af pro-
dukter. Hvis produkter derefter genbruges og distribu-
eres til andre brugere, opnås der yderligere reduktion i 
klimabelastningen.  
Region Nordjyllands kommuner er gået sammen om en 
fælles satsning på cirkulær økonomi, og dette rummer 
potentiale til, at de tekniske materialer jf. Figur 18 bli-
ver udnyttet meget mere optimalt end hidtil. Noget 
tilsvarende gør sig gældende for det biologiske kreds-
løb, som udgør den anden del af den cirkulære økono-
mi. Affald er blevet en ressource, som vi systemmæs-
sigt skal udnytte mest optimalt indenfor et afgrænset 
geografisk område.   
Denne energivision bygger netop på en udnyttelse af 
synergien mellem forskellige energiteknologier samt 
de tilgængelige ressourcer i Aalborg Kommune. Dette 
kan udgøre grundlaget for en erhvervspolitisk satsning.  
    Realisering i industri    
og erhverv 
Figur 18: Lineær økonomi vs. cirkulær økonomi 
31 
 
De følgende tabeller viser det samlede investeringsfor-
løb, startende med omkostningerne til de konkrete 
udbygninger (Tabel 1), årlige variable drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger (Tabel 2) samt endelig de sam-
lede årlige omkostninger (Tabel 3). 
 
Alle årlige omkostninger er beregnet ud fra den anfør-
te periode med en diskonteringsfaktor på 3%. Omkost-
ningerne for varme- og el-net er angivet som ekstra-
omkostninger til udvidelserne af det eksisterende net. 
Alle omkostninger er samfundsøkonomiske – dvs. 
uden skatter, afgifter og tilskud.  
 
Tabel 1: Investeringsomkostninger og faste D&V-omkostninger       
 Anlæg  Enhed Levetid [år] Invest/år [mio. kr] D&V/år [mio. kr] 
Små kraftvarmeenheder 22 MW-e 25 8 1 
Store kraftvarmenheder 110 MW-e 25 25 15 
Varmelager 2 GWh 20 2 0 
Affaldskraftvarme 0.37 TWh 20 40 0 
Varmepumper til fjernvarme 28 MW-e 25 38 3 
Fjernvarmekedler 630 MW-th 25 14 9 
Elkedler til fjernvarme 100 MW-e 20 3 0 
Landvind 290 MW-e 30 103 69 
Havvind 277 MW-e 30 181 67 
Solceller 462 MW-e 30 87 17 
Solvarme 0.05 TWh 30 6 0 
Sæsonvarmelager 41 GWh 20 10 1 
Biogasværk 0.14 TWh 20 15 3 
Forgasningsanlæg 101 MW 20 68 24 
Biogasopgradering 22 MW 15 3 1 
Genindvending af kulstof 0.09 MtCO2 20 6 11 
Syntetisk gas 268 MW 25 23 16 
Syntetisk brændstof 107 MW 25 14 10 
Opgradering til jetfuel 38 MW 25 6 4 
Elektrolyse 330 MW 30 51 30 
Brintlager 50 GWh 20 161 49 
Individuelle varmepumper 14.000 enheder 15 44 16 
Overskudsvarme - - 30 15 0 
Fjernvarmeudvidelser - - 40 15 0 
Varmebesparelser - - 40 83 0 
Elbesparelser - - 10-15 128 0 
Industribesparelser - - 20 195 0 
Elnetudvidelser - - 45 30 8 
Transportsektor - - 13-30 1.808 848 
Tabel 2: Variable drifts– og vedligeholdelsesomkostninger           
  Mængde [TWh/år] Enhed [Mio. kr] 
Biobrændsel 1,71 TWh 300 
Variable D&V -  - 7,5 
CO2-emissioner (fra affald)  0,044 Mton 15 
Tabel 3: Totale årlige omkostninger mio. kr/år 
Investering 3.172  
Faste omkostninger 1.193  
Variable omkostninger 23 
Biobrændsel 300 
Total 4.688 
    Appendiks 
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Smart Energy Aalborg er en vision for, hvordan Aalborg kommune kan opnå en 
energiforsyning baseret 100% på vedvarende energi i 2050. Visionen er udarbejdet af 
forskere ved Aalborg Universitet for Aalborg Kommune.  
Det bærende princip er, at Aalborg skal kunne gå over til 100% vedvarende energi på en 
måde, så det passer ind i, at det samme skal kunne ske i Danmark og i næste omgang i 
Europa og i sidste ende i hele verden. 
Det betyder, at Aalborg ikke må lægge beslag på mere end sin andel af verdens 
bæredygtige biomasseressourcer. Det betyder også, at Aalborg skal dække 
transportbehovet for byens borgere ikke kun, når de kører indenfor kommunens grænser, 
men også når de flyver til den anden ende af verden. Samtidig er det ikke kun 
persontransporten, der skal dækkes, men også Aalborgs andel af godstransport. 
Til gengæld skal Aalborg ikke dække forsyningen af Aalborg Portland alene. I stedet skal 
Aalborg kunne dække sin andel af den samlede danske industri. 
Aalborg skal ikke fungere som en isoleret ø, hvad angår udveksling med el og energi med 
omverdenen. Når vindkraft og solcellestrøm skal balanceres, skal Aalborg samarbejde og 
udveksle med andre områder, når det er fordelagtigt. Aalborg skal dog også investere i 
teknologier, der gør, at Aalborg kan give sit bidrag til integration og lagring i den samlede 
danske og europæiske energiforsyning. 
Energivisionen foreslår, at Aalborg først og fremmest satser på energieffektivitet i form af 
løbende forbedringer af boligerne, overgang til 4. generationslavtemperaturfjernvarme og 
langt større udnyttelse af industriel overskudsvarme. Inden år 2028, når 
Nordjyllandsværkets kul tages ud af drift, foreslår energivisionen, at der investeres i 
varmepumper, geotermi og store varmelagre. Løbende bør Aalborg parallelt med resten af 
Danmark overgå til elbiler og grøn gas og brændsler i fly, skibe og øvrig tung transport. 
Hvis der på den måde satses på energieffektivitet, vil Aalborg kunne blive 100% forsynet 
med vedvarende energi med en bæredygtig anvendelse af biomasse samt ca. 300 MW 
vind og 500 MW solceller i Aalborg Kommune. Hertil kommer 280 MW vindkraft på havet. 
